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WYKONAWCY BIORACY UDZIAL

w postgpowaniu

dot.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynkéw A, B i C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. E. Biernackiego w Opocznie, znak sprawy 11/2019

dla projektéw pn. ,Termomodernizacja budynku giéwnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E.
Biernackiego w Opocznie” oraz ,Termomodernizacja zespotu dwodch budynkow SP ZOZ Szpitala
Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”, w ramach dziatania IV. 2.2 Termomodernizacja budynkéw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

W nawigzaniu do postepowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynkéw A, B
i C dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, znak 11/2019 w oparciu o
rozdziat IX SIWZ przedstawiamy wyjasnienia, co do zapytania dot. tresci specyfikacji:

Ponizej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentéw i odpowiedzi Zamawiajacego

1. W jakim zakresie powinna by¢ wymieniona instalacja wody uzytkowej i kanalizacji?
Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza 2e zakres prac dotyczacy wymiany cieplej wody, zimnej wody i
kanalizacji zostat opisany w PFU bedacymi zalgcznikami do dokumentacji przetargowej

2. Czyijesli tak to w jakiej ilosci nalezy wymieni¢ / wykona¢ sufity podwieszane?
Odp.: Zamawiajacy przewiduje zastosowanie sufitbw podwieszanych w niezbednym zakresie,

wynikajgcym z prowadzenia projektowanych ciggéw wentylacyjnych do pomieszczen szpitalnych.

3. Czy docieplenie scian budynkéw B i C nalezy wykonac od poziomu gruntu wzwyi?



Odp.: Zamawiajgcy o$wiadcza ze zakres prac dotyczacy ocieplenia $cian budynkéw B i C zostat
opisany w PFU bedacymi zatgcznikami do dokumentaciji przetargowej.

4. Czy nalezy wymieni¢ rury spustowe / rynny po dociepleniu scian budynkéw B i C?
Odp.: Zamawiajacy oswiadcza ze zakres prac dotyczgcych wymiany rur spustowych / rynien zostat
opisany w PFU bedacym zatacznikiem do dokumentacji przetargowej.

5. Czy nalezy wykonac / odtworzy¢ daszki nad wejsciami do budynku B po usunieciu balkonéw? Je$li
tak to w jakim standardzie?
Odp.: Zamawiajgcy potwierdza. W standardzie nie gorszym jak w stanie obecnym.

6. Zczego majg by¢ wykonane parapety?

Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza ze zakres prac dotyczgcych zakresu wymiany parapetow zostat

opisany w PFU bedgcym zatacznikiem do dokumentacji przetargowe;j.

7. Prosze o potwierdzenie, ze modernizacja wentylacji grawitacyjnej nie jest przedmiotem
zamowienia.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza

8. Zgodnie z zapisami PFU dla budynku A "w wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa;", prosze o podanie wykazu wszystkich
pomieszczert w ktorych nalezy zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng z okreéleniem
funkcji pomieszczenia oraz kubatury.

Odp.: Bud. A - Wszystkie proponowane pomieszczenia poziomu: | pietro.

9. Zgodnie z zapisami PFU dla budynkow B i C "w wybranych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac
i wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa;", prosze o podanie wykazu
wszystkich pomieszczert w ktorych nalezy zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng z
okresleniem funkcji pomieszczenia oraz kubatury.

Odp.: Budynki B i C - wszystkie tazienki.

10. Prosze o okreslenie standardu w jakim ma by¢ wykonana modernizacja wentylacji sal
operacyjnych.

Odp.: Zamawiajgcy przewiduje, ze modernizowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢

wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi projektowania,

wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych

dziatalnos¢ leczniczg wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia dnia

27.04.2018.

11. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zapis SIWZ w brzmieniu: ,, (...) w tym co najmniej 2 w
systemie zaprojektuj i wybuduj, z czego minimum jedng o wartosci nie mniejszej niz 8 min ztotych
brutto,” odnosi sie do ogotu referenciji.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza

12. Dla wyznaczenie bilansu strumieni powietrza nawiewnego oraz wywiewnego z pomieszczen
zgodnie z aktualnymi warunkami oraz przepisami technicznymi prosimy o podanie przez
Zamawiajgcego: wykazu pomieszczen z podaniem funkcji tego pomieszczenia i podaniem jego
kubatury w budynkach A, Bi C

Odp.: Zalgczono wykaz pomieszczen z powierzchniami i wysokosciami pomieszczen

13. Dla okreslenia kosztéw wykonania instalacji wod.-kan. , prosimy o podanie przez Zamawiajgcego:

- ilosci fazienek i ubikacji z podziat dla pacjentéw sprawnych i niepetnosprawnych w bud. A, B
iC
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- iloéci wyposazenia fazienek w wanny i kabiny natryskowe w bud. A, Bi C
- ilosci pomieszczen w ktérych nalezy zamontowaé umywalke — sale z {6zkamiw bud. A, Bi C

Odp.: tazienki i ubikacje wraz z odbiornikami przedstawione zostaty na rzutach pomieszczer.

Dla wyznaczenie bilansu strumieni powietrza nawiewnego oraz wywiewnego z pomieszczen
zgodnie z aktualnymi warunkami oraz przepisami technicznymi prosimy o podanie przez
Zamawiajgcego:

- wykazu pomieszczen z podaniem funkcji tego pomieszczenia i podaniem jego kubatury w
budynkach A, BiC

Odp.: Zatgczono wykaz pomieszczen z powierzchniami i wysokosciami pomieszczen

Dla okreslenia kosztéw wykonania instalacji wod.-kan. , prosimy o podanie przez
Zamawiajacego:

- ilosci tazienek i ubikacji z podziat dla pacjentéw sprawnych i niepetnosprawnych w bud. A, B
iC

- iloci wyposazenia tazienek w wanny i kabiny natryskowe w bud. A, Bi C

- ilosci pomieszczen w ktérych nalezy zamontowaé umywalke — sale z t6zkami w bud. A, Bi C
Odp.: tazienki i ubikacje wraz z odbiornikami przedstawione zostaly na rzutach pomieszczen.

W centralach wentylacyjnych do sal operacyjnych nalezy przewidzie¢ osuszanie i nawilzanie
powietrza , do tego celu bedzie trzeba zaprojektowa¢ nawilzacze i osuszacze powietrza |
ktére trzeba zasili¢ wodg z istniejgce] instalacji wodociagowej. Prosze o potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, ze istniejgca instalacja wodociggowa zapewni wystarczajgcg ilosé wody do
Zasilenia nawilzaczy i osuszaczy powietrza.

Odp.: 1. Bud. A - Wszystkie proponowane pomieszczenia poziomu: | pietro.

2. Budynki B i C - wszystkie tazienki.

Prosze o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze istniejgca instalacja elektryczna w budynku
zapewni dodatkowg moc elektryczng dla projektowanych central wentylacyjnych, nawilzaczy,
osuszaczy i dodatkowe zrodfa chtodu i ciepta.

Odp.: Zamawiajacy nie posiada wiedzy i nie moze potwierdzi¢ ze istniejgca instalacja elektryczna
w budynku zapewni dodatkowg moc elektryczng dla projektowanych central wentylacyjnych,
nawilzaczy, osuszaczy i dodatkowego zrodta chiodu i ciepta

5. Proszg o okreslenie, ktére centrale majg byé w wykonaniu higienicznym a ktore w

standardowym.

Odp.: Zamawiajacy przewiduje wykonanie central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym dla
wszystkich pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Prosze poda¢ temperatury nawiewu powietrza w zimie i w lecie. Dla lata prosze podaé

temperature zewnetrzng i wilgotno$¢ wzgledna jakie nalezy przyjaé do obliczeri chiodnic.

Odp.: Parametry dotyczace temperatur i wilgotnosci powinny byé dobrane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa, normami i przepisami uszczego6tawiajgcymi dla obiektéw szpitalnych.

7. Czy w centralach nalezy przewidzie¢ kontrole wilgotnosci powietrza nawiewanego w zimie

ilub w lecie? Jezeli tak, to ktére uktady majg mie¢ takg funkcje i jakie parametry cieplno-
wilgotnosciowe powietrza nawiewanego nalezy utrzymywaé w zimie i w lecie
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Odp.: Zamawiajgcy informuje ze parametry cieplno-wilgotnosciowe powietrza nawiewanego w
zimie i lecie nalezy przyjgc zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, normami budowlanymi i
przepisami szczegotowymi.

Czy w centralach nalezy przewidzie¢ kontrole wilgotnosci powietrza nawiewanego w zimie
ilub w lecie? Jezeli tak, to ktore uktady majg mie¢ takg funkcje i jakie parametry cieplno-
wilgotnosciowe powietrza nawiewanego nalezy utrzymywacé w zimie i w lecie

Odp.: Zamawiajacy potwierdza

Prosze o potwierdzenie Zamawiajacego, ze w przypadku zapotrzebowania glikolu w
projektowanej instalacji odzysku ciepta od projektowanych central wentylacyjnych
Zamawiajacy wskaze zrédto i miejsce montazu dodatkowych pompowni glikolu.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza

Prosze o potwierdzenie Zamawiajgcego, ze regulacja wentylacji mechanicznej do
pomieszczen szpitala bedzie sie tylko odbywata na zasadzie zamontowania przepustnic
wentylacyjnych ze sterowaniem rgcznym montowanych na poszczegélnych rozgatezieniach
przewodow wentylacyjnych do pomieszczen.

Odp.: Regulacja wentylacji mechanicznej do pomieszczen powinna by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawa budowlanego w tym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

Prosimy o podanie przez Zamawiajgcego aktualnego bilansu ciepta z podaniem rozdziatu
cieplanacele c.o,ct. icw.u

Odp.: Zamawiajgcy nie posiada aktualnego bilansu ciepla. W zwigzku z gleboka
termomodernizacjg budynkéw A, B i C Szpitala, Wykonawca powinien wykonaé nowy bilans
ciepta na etapie prac projektowych uwzgledniajgcy zapotrzebowanie na c.o., c.w.u. i c.t..
Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega wymog spetnienia wszystkich wskaznikoéw rezultatu i
produktu okreslonych w dokumentacji przetargowe;

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze istniejagca wymiennikownia bedzie
podlegata modernizacji i rozbudowie tylko ze wzgledu na dodatkowe Zrédta ciepta dla celow
technologicznych do wentylacji mechaniczne;j.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze element prac dotyczgcy modernizacii
Zrédta cieptej wody uzytkowej w istniejgcej wymiennikowni nie nalezy do zakresu oferty.

Odp.: Zamawiajgcy oéwiadcza ze zakres modernizacji cieptej wody uzytkowej w
wymiennikowni powinien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne zmiany wynikajace z
przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych niezbednych do osiggniecia wymaganych
wskaznikow rezultatu i produktu.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze element dotyczacy przegrzewu cieplej
wody uzytkowej w istniejgcej wymiennikowni nie nalezy do zakresu oferty

Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza ze zakres modernizacji cieplej wody uzytkowej w
wymiennikowni powinien uwzgledniac wszystkie niezbedne zmiany wynikajgce z planowanych
prac termomodernizacyjnych niezbednych do osiagniecia wymaganych wskaznikéw rezultatu i
produktu.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczacy wymiany sieci
cieplnej do budynkéw B i C bedzie obejmowat tylko rurociggi c.w.u
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Odp.: Zamawiajacy o$wiadcza ze zakres prac dotyczgcy wymiany sieci cieplnej do budynkéw
B i C zostat opisany w PFU bedgcym zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczacy wymiany sieci
cieplnej c.w.u do pozostatych budynkéw Szpitala nie nalezy do zakresu oferty

Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza ze zakres prac dotyczgey wymiany sieci cieplnej c.w.u. zostat
opisany w PFU bedacym zatgcznikiem do dokumentaciji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczgcy wymiany sieci
cieplnej c.0. do budynkéw B i C i pozostatych budynkéw Szpitala nie nalezy do zakresu oferty
Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza ze zakres prac dotyczgcy wymiany sieci cieplnej c.o. zostat
opisany w PFU bedgcym zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze do zakresu prac dotyczgcych sieci ciepinej
pomigdzy budynkami jest tez zaprojektowanie i montaz rurociggéw wody cyrkulacyjnej do
budynkow B i C

Odp.: Zamawiajgcy o$wiadcza ze zakres prac dotyczacy wymiany sieci cieplnej c.w.u. zostat
opisany w PFU bedacym zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczacy wykonanie
kanalizacji sanitarnej bedzie obejmowat wykonanie rurociggéw poziomych , pionéw , podejsé
pod przybory i wymianeg kanalizacji pod posadzkowej do $ciany budynku w miejscu wigczenia
jej do kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Odp.: Zamawiajacy oswiadcza ze zakres prac dotyczgcy wymiany ciepiej wody, zimnej wody i
kanalizacji zostat opisany w PFU bedacymi zatgcznikami do dokumentaciji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczgcy wykonania
kanalizacji sanitarnej nie bedzie obejmowat wykonania rur wywiewnych na dachu budynkéw
Odp.: W zakres wymiany instalacji kanalizacji wchodzg piony i poziomy wraz z wywiewkami
dachowymi

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczgcy wykonanie
kanalizacji deszczowej bedzie obejmowat demontaz i montaz rur spustowych do miejsca
wigczenia jej w kanalizacjg burzowg

Odp.: Zamawiajacy oéwiadcza ze zakres prac dotyczgcy wymiany kanalizacji deszczowej
zostat opisany w PFU bedgcym zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej

Zgodnie z kolejnym etapem wdrazania postanowienn Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu
(EcoDesign) obowigzujg nowe wymagania dla systeméw wentylacyjnych.

- od stycznia 2018 roku wartosci te zostang zwiekszone :

minimalna sprawnos¢ cieplna n_swm Wszystkich rekuperatoréw, oprécz urzadzen z medium
posredniczgcym, musi wynosi¢ od 2018 roku minimum 73% (poprzednio byto 67%);
minimalna sprawno$¢ cieplna nt_swnm rekuperatoréw z medium posredniczgcym musi
wynosi¢ od 2018 roku minimum 68% (poprzednio byto 63%).

Prosimy Zamawiajgcego o podanie sposobu odzysku ciepta dla central wentylacyjnych do
speinienia powyzszych kryteriow

Odp.: Zamawiajgcy oswiadcza, ze sposob odzysku ciepta dla central wentylacyjnych powinien
zostac okreslony na etapie prac projektowych z uwzglednieniem spetnienia postanowien
Dyrektywy oraz Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw
wentylaciji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$é leczniczg wydanymi przez
Ministerstwo Zdrowia dnia

27.04.2018



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zgodnie z nowymi kryteriami ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r,, poz. 1422)” dotyczacymi standardu energetycznego budynkéw jakie muszg
spetnia¢ obiekty budowane od 1.01.2017r. i péZniejszymi zmianami od 01.01.2021r. odnosnie
szczelnosci budynkéw, propozycja Zamawiajacego zostawienia w budynku C wentylacji
grawitacyjnej nie spetni warunkéw technicznych odnosnie norm szczelnosci. Dlatego prosimy
Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w modernizowanym budynku B i C ma by¢ zostawiona
wentylacja grawitacyjna.

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng w budynkach B i C
zgodnie z wymaganiami dofinansowania oraz wymaganymi wskaznikami rezultatu i produktu

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego, ze w istniejgcej kuchni nie bedzie wymagana
wentylacja mechaniczna

Odp.: Zamawiajgcy o$wiadcza ze zakres prac dotyczacy wymiany wentylacji mechanicznej
zostat opisany w PFU bgdacym zatgcznikiem do dokumentaciji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego, ze w zakres przetargu nie bedzie wchodzita
wymiana klimatyzacji klimatyzatorami $ciennymi

Odp.: Zamawiajacy o$wiadcza ze zakres prac dotyczacy wymiany wentylacji i klimatyzacii
zostat opisany w PFU bedacym zatacznikiem do dokumentaciji przetargowej

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosit bedzie wszelkie koszty zwigzane z
serwisowaniem zainstalowanych urzadzen w okresie udzielonej gwaranc;i?

Odp.: Zamawiajacy informuje ze wszelkie informacje odno$nie serwisowania i gwarancji sg
przedstawione w SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ponosit bedzie wszelkie koszty zwigzane z
obowigzkowymi przegladami urzagdzer w okresie udzielonej gwaranciji?

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze wszelkie informacje odno$nie serwisowania i gwarancji sg
przedstawione w SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ponosit bedzie koszty materiatow eksploatacyjnych
zainstalowanych urzadzer w okresie udzielonej gwarancii.

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze wszelkie informacje odnos$nie serwisowania i gwarancji sg
przedstawione w SIWZ

Prosimy o informacje jakiej wysokosci $rodki finansowe Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé
na realizacje przedmiotu zaméwienia?

Odp.: Zamawiajacy przekaze informacje o wysokosci $rodkéw finansowych jakie zamierza
przeznaczyc na realizacje przedmiotu Zamoéwienia w dniu otwarcia ofert

Prosimy o potwierdzenie iz instalacja gazéw medycznych a takze , zrodia gazéw medycznych
nie wchodzg w zakres zadania.

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze wszelkie informacje dotyczace zakresu zaméwienia zostaty
okreslone w dokumentaciji przetargowej oraz programach funkcjonalno uzytkowych

Prosimy o potwierdzenie iz koszt wycinek oraz nasadzen zastepczych ponosi Zamawiajacy.
Odp.: Zamawiajacy informuje ze koszt doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego jest po
stronie Wykonawcy
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Prosimy o informacje czy koszt utylizacji wszystkich materiatéw z rozbiérek lezy po Stronie
Zamawiajgcego
Odp.: Zamawiajacy informuje ze koszty utylizacji i rozbiorek sg po stronie Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego , ze w przewidzianych do termomodernizacii
budynkoéw A, B i C nie znajdujg sie odpady niebezpieczne i azbest.

Odp.: Zamawiajgcy zastrzega ze w przypadku wystgpienia tego typu materiatow koszt
utylizacji jest po stronie Wykonawcy

W zwigzku z duza iloscig pytan, Wykonawca wnosi o przesunigcie terminu sktadania ofert na
dzien 05.06.2019 .

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze termin skiadania ofert zostat przesuniety na dzien
27.05.2019

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada obowigzujgcg decyzje zezwalajgcg na
wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang realizacjg?
Odp.: Uzyskanie decyzji na wycinke drzew i krzewow jest po stronie Wykonawcy

Prosimy o wskazanie, ktora ze stron umowy ponosi koszty wycinki drzew i krzewow?
Odp.: Koszty wycinki drzew i krzewodw sg po stronie Wykonawcy

Prosimy o wskazanie, ktéra ze stron umowy ponosi koszty optat administracyjnych
zwigzanych z wycinka drzew i krzewow?

Odp.: Koszty optat administracyjnych zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw sg po stronie
Wykonawcy

Czy inwestor jest w posiadaniu wszystkich dziatek/ praw do wejécia w teren, na ktérych bedzie
prowadzona inwestycja?

Odp.: Wiascicielem dziatki jest Powiat Opoczynski. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania na podstawie aktu notarialnego.

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego , ze w zakres oferty nie wchodzi wyposazenie

tazienkowe takie jak poj. na papier toaletowy, poj. na reczniki, kosze , lustra , dozowniki na
mydio i porecze w toaletach dla niepetnosprawnych

Odp.: Zamawiajgcy informuje ze wszelkie niezbedne informacje zostalty przedstawione w
SIWZ

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego , ze bialy montaz jak: miski ustepowe, miski
ustepowe dla niepetnosprawnych, pisuary i umywalki nalezy montowaé na stelazach
$ciennych.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres wymiany instalacji opisany jest Programach
Funkcjonalno Uzytkowych bedacymi zatgcznikami do dokumentacji przetargowe;.

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego , ze w zakres przetargu nie wchodzi wyposazenie
sal operacyjnych w zlewy , umywalki chirurgiczne i biaty montaz do nich.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres modernizacji opisany jest Programach
Funkcjonalno Uzytkowych bedacymi zatgcznikami do dokumentaciji przetargowe;.
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Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego , ze w zakres przetargu nie wchodzi wyposazenie
sal brudnych w maceratory , brudowniki , ptuczka - dezynfektory i wszelkie wyposazenie
potrzebne do dezynfekcji sal operacyjnych .

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres modemizacji opisany jest Programach
Funkcjonalno Uzytkowych bedgcymi zatgcznikami do dokumentacji przetargowej.

Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe nie wchodzi w zakres postepowania
przetargowego.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze zakres modernizacji opisany jest Programach
Funkcjonalno Uzytkowych bedacymi zatgcznikami do dokumentacji przetargowej.

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwigzane z utrzymaniem nowego trawnika oraz
pielegnacji nowych zasadzen nie nalezy uwzglednia¢ w ofercie przetargowe;j.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza ze po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie terenu
zielonego do stanu pierwotnego

Czy Zamawiajgcy przewiduje udzielenie rob6t dodatkowych w ramach zaméwienia?
Odp.: W ramach tego zamoéwienia Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien dodatkowych

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ rozliczenia robot kosztorysem
powykonawczym na podstawie przedmiaru wykonanych robdt a nie ryczattem w sytuacji
zaistnienia robdt zamiennych, dodatkowych i innych nieprzewidzianych

Odp.: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Prosimy o udostepnienie tresci ekspertyzy pozarowej uwzgledniajgca system napowietrzania i
oddymiania budynku A. Czy nalezy uwzgledni¢ ekspertyze pozarowa, kitéra uwzglednia
system napowietrzania i oddymiania budynku. Z uwagi na to ze maja by¢ uzyskane
pozwolenia na budowe nalezy uwzgledni¢ wszystkie branze budowlane z funkcjonowaniem
budynku i bezpieczenstwa przebywajacych tam ludzi. Prosimy o potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczacy wymiany sieci cieplnej c.0. do budynkéw B i C i
pozostatych budynkéw Szpitala nie nalezy do zakresu oferty

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze =zakres modernizacji opisany jest Programach
Funkcjonalno Uzytkowych bedacymi zatgcznikami do dokumentacji przetargowej. Wykonawca
powinien dostosowac wszelkie niezbedne prace termomodernizacyjne do aktualnych
wymagan przeciwpozarowych a dokumentacje projektowa uzgodnié ze wszystkim
wymaganymi przepisami prawa rzeczoznawcami.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zakres prac dotyczgcy modernizacji
instalacji elektrycznych i teletechnicznych oprécz elementéw wymienionych w PFU dla
budynkéw A, B i C i nie nalezy do zakresu oferty

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres modernizacji opisany jest Programach

Funkcjonalno Uzytkowych bedgcymi zatgcznikami do dokumentacji przetargowe;j.
Dotyczy budynku A

- czy inwestor posiada inwentaryzacje budynku A —

Odp.: wykonanie inwentaryzacji w niezbednym zakresie jest po stronie Wykonawcy

- ktére pomieszczenia majg posiada¢ wentylacje mechaniczng , ktére klimatyzacje —
Odp.: Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie wymiany instalacji wszystkie
pomieszczenia ktére aktualnie posiadajg dziatajgca wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje

Dotyczy budynku B
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- czy inwestor posiada inwentaryzacje budynku B —
Odp.: wykonanie inwentaryzacji w niezbednym zakresie jest po stronie Wykonawcy
- czy jest znana budowa warstw posadzki na gruncie —
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada takich informacji
- czy nalezy wymieni¢ instalacje sanitarne i oswietlenie w fazienkach na ZOL -
Odp.: zakres modernizacji powinien by¢ zgodny z Programem Funkcjonalno
Uzytkowym zataczonym do dokumentacji przetargowe;j
- na czym ma polega¢ modernizacja wentylacji —
Odp.: modernizacja instalacji wentylacji powinna by¢ zgodna z Wytycznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzaciji
dla podmiotdw wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg wydanymi przez Ministerstwo
Zdrowia dnia 27.04.2018
50. Dotyczy budynku C
- czy inwestor posiada inwentaryzacje budynku C -
Odp.: wykonanie inwentaryzacji w niezbednym zakresie jest po stronie Wykonawcy
- czy inwestor posiada projekt dla nieczynnej czesci budynku —
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada aktualnego projektu dla nieczynnej czesci budynku
- czy jest znana budowa warstw posadzki na gruncie —
Odp.: Zamawiajgcy hie posiada takich informacji

- na czym ma polega¢ modernizacja wentylacji -

Odp.: modernizacja instalacji wentylacji powinna by¢ zgodna z Wytycznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacii
dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg wydanymi przez Ministerstwo
Zdrowia dnia 27.04:2018
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